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Laboratorium posiada akredytacje na pobieranie probek wody i $ciekdéw oraz na badanie:
temperatury wody/$ciekOw, stezenia zclaza ogdlnego, stgzenia azotyndw, stgZzenia azotandw, stezenia jonu
amonowego, metno$ci, barwy, stgZenia manganu, sumarycznego stezenia wapnia i magnezu, stgZenia
wolnego chloru, stgZzenie chloru ogdlnego, chloru zwigzanego, indeksu nadmanganianowego, petencjalu
redox, pH, stezenia chlorkéw, przewodnodcei elektrycznej wlasciwej, stezenia siarczansw(VI), zawiesiny,
BZTs, ChZT, stezenia azotu Kjeldahla, stgzenia azotn amonowego, stgZenia azotu azotanowego, stgzenia
azotu azotynowego, st¢zenia azotu ogolnego, stezenia ortofosforanow, stezenia fosforu ogélnego. substancii
ekstrahujgeych sig eterem naftowym, liczby bakterii grupy coli, liczby bakterii Escherichia coli, ogdlnej
liczby mikroorganizméw w temp. 36°C, ogdlnej liczby mikroorganizméw w temp. 22°C, liczby enterokokow
katowych, liczby Pseudomonas aeruginosa, liczby bakterii Legionella sp.

Zleceniodawca:

Zlecenie numer:
Badany obiekt:
Cel badania:
Numer prébki:

Miejsce pobierania prébki:

Tamowskie Gory, 2019-03-28

RAPORT Z BADAN NR 385/2019

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw | Kanalizacji w
Piekarach Slaskich Sp. z 0.0.

41-946 Piekary Slaskie

Rozdzieriskiego 38

21/201%

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

kontrola jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
427/2/2019

Piekary $l. ul. Bytomska 62 Szpital Chirurgii Urazowej, parter,
kran w pomieszczeniu portierni

Numer protokolu przyjecia/pobierania probki:

Data/godzina pobierania probki:
Data/godzina dostarczenia prébki:
Stan prébki:

Metoda pobierania prébki:
Prébke pobrat:

Probke dostarczyt:
Badania wykonano w dniach:
Ocena zgodnosci:

171/2019

2019-03-12 /10:00

2019-03-12 / 10:50

prawidtowy

PN-IS0 5667-5:2017-10,PN-EN 1SO 15458:2007

pracownik laboratorium uprawniony do pobierania prébek
wody (tukasz Brodowy)

pracownik laboratorium (tukasz Brodowy)

2019-03-12-21

Przeprowadzone badania laboratoryjne analizowanej prébki wody nr 427/2/2019

nie wykazaly przekroczen najwyiszych dopuszczalnych wartosci oznaczonych
parametréw w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. {Dz.U. z 2017 r. poz.

2204),

Rozdzielnik: oryginal : zleceniodawca
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Zatwierdzi!

Wyniki badani dotycza tylke badanych probek. Raport z badan moze by powielony jedynie w catosci. Klientowi przystuguje prawe zlozenia skargi w ciagu 14 dni

od daty otrzymania Raportu z badaf.

Obowigzuje od 01.01.2013 r.
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Raport z badan nr: 385/2019, numer probki: 427/2/2019

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Lp. Nazwa oznaczenia Jednostka Wynik* Wymagania** Metoda badania

1 | AP| Y | Glin(AL) ug/ 37+4 200 PN-EN ISO 11885:2009
2 | A | X | Barwa { pH przesgczu 7,8) mg/l <5 15 PN-EN IS0 7887:2012 Metoda C+Ap1:2015-06

Przewodnosé elektryezna wlasciwa .
3 Al X (25°C) temp. 21°C uS/em 513438 2500 PN-EN 27888:1999
4 A X | pH, temp. 20°C 7.6=0.1 65-9.5 PN-EN ISO 10523:2012

, 1
5 |NA| X | Ozmaczanic zapachu TON (akceptowalny) PN-EN 14622:2006
. 1 ;

6 NA | X | Oznaczanic smaku TFN (akceptowalny) PN-EN 1622:2006
7 X | Metnosé NTU <0.10 1 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
8 X Lempeataedy et aneipmbk °C 12.3+0.6 PN-77/C-04584

wody

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Lp. Nazwa oznaczenia Jednostka Wynik* Wymagania*¥ Metoda badania
1 A Liczba bakterii grupy coli jtk/100 ml nie wykryto 0 PN-EN ISQ 9308-1:2014-12+A1:2017-04
2 A | X | Liczba bakterii Escherichia coli jtk/100 ml nie wykryto 0 PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04
. i . bez

Ogolna liczba mikroorganizméw w ) . . ;
3 Al x T i
3 AL X | emp, 22 £2°C (68 + dh) jtk/1 ml nie wykryto meplzaz\ﬁ;lc;wyc PN-EN IS0 6222:2004

*- Niepewnoi¢ rozszerzona pomiaru przy wspdlczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95%. Dia badaf mikrobiologicznych podano przedzial niepewnosel pomiara przy wspolozynniku rozszerzenia k=2 i
poziomie ufnoici 95% wg PKN-TSQ/TS 19036:2011. Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium niepewncé¢ wyniku badan nie uwzglednia pobierania.

**. NDS — najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow okreflone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przezmaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 1. (Dz.U. 2 2017 1.
poz. 2294)

nb - nic badano; A - metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AR 1231; NA - metoda nieakredytowana; AP - podwykonawstwo badan w Qdrodku Badar | Kontroli Sredowiska Sp. z ¢.0. zgodnic z
zakresem akredytacji AB 213

X-Decyzja Panstwowego Inspektora Sanjtamego w Bytomiu nr NS. BW/4567-2-2-34-1004/18 z dnia 03,07,2018

Y-Decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamega w Katowicach nr NS/HKi§/4560/Z1/109-197/2018 z dnia 20.11,201%
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Osoba autoryzujaca:

28 MAR 2013

Badanie fizykochemiczne

{data, podpis)

KONIEC

Wyniki badan dotycza tylko badanych prébek. Raport z badan moze by¢ powielony jedynie w catosci. Klientowi przystuguje prawo zloZenia skargi w ciggu 14 dni

od daty otrzymania Raportu z badar.

Obowigzuje od 01.01.2013 1.



