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LABORATORIUM

Akredytowane w zakresie pobierania i badania probek wody,

$ciekow i osadéw

Tarnowskie Gory, 2020-04-03

RAPORT Z BADAN NR 354/2020

Zleceniodawca:

Zlecenie numer:
Badany obiekt:
Cel badania:
Numer prébki:

Miejsce pobierania prébki:

Numer protokotu przyjecia/pobierania prébki:

Data/godzina pobierania prébki:
Data/godzina dostarczenia prébki:
Stan prébki:

Metoda pobierania prébki:

Informacje dodatkowe:
Prébke pobrat:
Prébke dostarczyt:

Badania wykonano w dniach:
Ocena zgodnosci:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggédw i Kanalizacji w
Piekarach Slaskich Sp. z 0.0.

41-946 Piekary Slaskie

RoZdzienskiego 38

21/2020
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
kontrola jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

392/6/2020

Piekary $l. ul. Bytomska 62 Szpital Chirurgii Urazowej, parter
,kran w pomieszczeniu portierni
155/2020

2020-03-09 / 09:40

2020-03-09 / 11:00

prawidtowy

PN-ISO  5667-5:2017-10,PN-EN  ISO
wytaczeniem pkt. 4.4.4,4.4.5,4.4.6

W trakcie badani nie wystgpity zadne okolicznosci, ktére
mogtyby mie¢ wptyw na wynik analiz

pracownik laboratorium uprawniony do pobierania prébek
wody (tukasz Brodowy)

pracownik laboratorium (tukasz Brodowy)

2020-03-09-12

19458:2007 z

Przeprowadzone badania laboratoryjne analizowanej prébki wody nr 392/6/2020

nie wykazaty przekroczerh najwyizszych dopuszczalnych wartosci oznaczonych
parametrdw w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.

2294).

Opracowal:

Justyna Kozub Specjalista ds. badan laboratoryjnych

2020-04-03

dowd

Rozdzielnik: oryginal : zleceniodawca

leopiar—ain

03 -04 2020

Zatwierdzit

Wyniki badan dotycza tylko badanych prébek. Raport z badan moze by¢ powielony jedynie w catosci. Klientowi przystuguje prawo ztozenia skargi w ciagu 14 dni

od daty otrzymania Raportu z badar.

Obowiazuje od 16.05.2019 r.
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Raport z badan nr: 354/2020, numer probki: 392/6/2020

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Lp. Nazwa oznaczenia Jednostka Wynik* Wymagania** Metoda badania
<5
PN-EN I 2012 M +Ap1:2015-06
1 A X | Barwa mg P/l pH przesaczu 7,5 15 SO 7887:2012 Metoda C+Ap
5 Al x Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa S/ 696+52 2500 PN-EN 27888:1999 ( kompensacja wptywu
(25°C) ps/em w temp. 21,4 °C temperatury za pomocg przyrzadu pomiarowego )
7.4+0.1
- -EN I :
3 A X | pH w temp. 21,4 °C 6.5-9.5 PN-EN ISO 10523:2012
4 |NA| X | Oznaczanie zapachu TON 1 (akceptowalny) PN-EN 1622:2006
5 |NA| X | Oznaczanie smaku TFN 1 (akceptowalny) PN-EN 1622:2006
6 A | X | Mgtnos¢ NTU 0.16+0.03 1 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
7 A X Ivzgieratura wody/pobranej prébki °C 11.4+0.6 PN-77/C-04584 ( norma wycofana bez zastapienia )
8 |AP| Y | Glin(AL) pg/l 29+3 200 PN-EN ISO 11885:2009
*- Niep $¢ rozszerzona pomiaru przy wspdtczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95%. Dla badan mikrobiologicznych podano przedziat niepewnosci pomiaru przy wspotczynniku rozszerzenia k=2 i
poziomie ufnosci 95% wg PKN-ISO/TS 19036:2011. Dla probek nie pobranych przez Laboratorium niepewno$¢ wyniku badan nie uwzglednia pobierania.
**_NDS — najwyzsze dop Ine wartosci wskaznikow okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 22017 r.
poz. 2294)
nb — nie badano; A — metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 1231; NA - metoda nieakredytowana; AP - podwykonawstwo badan w Osrodku Badat i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0. zgodnie z
zakresem akredytacji AB 213

X-Decyzja Panstwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu nr NS.BW/4567-2-1-16-927/19 z dnia 04.07.2019
Y-Decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach nr NS/HKi$/4560/Z1/81-189/2019 z dnia 21.11.2019 1.

Autoryzowal
Anna Dienst Specjalista ds. badan laboratoryjnych

2020-04-03 < pruie

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

Lp. Nazwa oznaczenia Jednostka Wynik* Wymagania** Metoda badania
. .. . . . PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 tod:
1 A | X | Liczba bakterii grupy coli jtk/100 ml nie wykryto 0 filtracji membranowej ) (metoda
. .. C g . . . PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 toda
2 A | X | Liczba bakterii Escherichia coli jtk/100 ml nie wykryto 0 filtracji membranowei) (meto
. . . ., bez
3 |A|X gﬁf;f’;zhiz;’fc“ (“16“8‘1’1%3“‘“0‘” w jtk/1 ml 36(26;51] nieprawidiowych | PN-EN1SO 6222:2004 (metoda plytek lanych )
Zmian

*- Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru przy wspotczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95%. Dla badan mikrobiologicznych podano przedziat niepewnosci pomiaru przy wspdtczynniku rozszerzenia k=2 i
poziomie ufnosci 95% wg PKN-ISO/TS 19036:2011. Dla probek nie pobranych przez Laboratorium niepewno$¢ wyniku badan nie uwzglednia pobierania.

**. NDS - najwyzsze dop Ine wartosci wskaznikow okreslone w Rozpor ju Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2294)

nb — nie badano; A — metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 1231; NA - metoda nieakred a; AP - podwyl badan w Osrodku Bada i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0. zgodnie z
zakresem akredytacji AB 213

X-Decyzja Panstwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu nr NS.BW/4567-2-1-16-927/19 z dnia 04.07.2019
Y-Decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach nr NS/HKi$/4560/ZL/81-189/2019 z dnia 21.11.2019 .

Autoryzowal
Iwona Lipinska Specjalista ds. badan laboratoryjnych
2020-04-03 ol /m v s&\

KONIEC

Wyniki badan dotycza tylko badanych prébek. Raport z badan moze by¢ powielony jedynie w cato$ci. Klientowi przystuguje prawo ztozenia skargi w ciggu 14 dni
od daty otrzymania Raportu z badar.

Obowiazuje od 16.05.2019 r.



