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RAPORT Z BADAN NR 882/2019

Zlecanlodawca: Miejskie Przedsieblorstwo Wodociagéw | Kanalizacjl w
Piekarach $laskich Sp. z o.0.
41-946 Piekary Slaskie
RoZdzieriskiego 38

Zlecenle numer: 21/2019

Badany oblekt: woda przeznaczona do spozycla przez ludzl

Cel badanla: kontrola jakoscl wody przeznaczone] do spotycla przez ludzl

Numer prébki: 1128 EG 52019

Miejsce poblerania prébkd: Plekary Slaskie ul.Szpitalna 9 SP. nr.1, piwnica, kran.

Numer protoketu przyjecla/poblerania prébki: 427/2019

Data/godzing poblerania prébki: 2019-06-11/ 10:20

Data/godzina dostarczenia prébki: 2019-06-11 / 12:00

Stan prébk: prawidtowy

Metoda pablerania prébid: PN-EN [SO 19458:2007 z wylgczeniem pkt. 4.4.4, 4.4.5,
4.4.6,PN-1SO 5667-5:2017-10

Infermacje dodatkowe: W trakcle badahh nie wystaplly fadne okolicznosci, ktére
mogtyby mieé wptyw na wynik analiz

Prébig pobrat: pracownik laboratorfum uprawniony do pobierania prébek
wody (tukasz Brodowy)

Prébke dostarczyh: pracownlk laboratorium {tukasz Brodowy)

Badanla wykenano w dnlach: 2019-06-11- 2019-07-03

Ocana zgodnoécl: Przeprowadzone badania laboratoryjne analizowane] prébki wody nr 1128/6/2019

nle wykazaly przekroczeri najwyiszych dopuszczalnych wartosci oznaczonych
parametréw w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawle Jakodcl wody
przeznaczonej do spoizycia przez ludzi z dnla 7 grudnia 2017 r. {Dz.V. z 2017 r. poz.

2294),

Opracowal:

Alina Sage Specjalista ds. badan laboratoryjnych

04,07.2019
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Wyniki badad dotyczs tylko badanych prébek. Raport z badafi mo2e by¢ powielony jedynie w calosol, Klientowi przystugnje prawo zlozenia skargi w ciagu 14 dni
od daty otrzymania Raportu z badak.

Obowigzuje od 16.05.2019 .
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Raport z badar nr: 882/2019, numer prébki: 1128/6/2019

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Ly Nazwa oznaczenia _ Jeduostkn Wynike Wy maganin¥* | _ Metoda badania
1 |AP| Y | Glin(AL) pall 16£2 200 PN-EN IS0 112885:2009
—_— — = : _
2 i X | Barwa mg/l pH prossacn 77 | 15 PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C+Ap1:2015-06 i
3 Al x Przewodnoéé elekiryczna wiasciwa S/em 441133 2500 PN-EN 27888:1999 { kompensacja wplywu
i | & | 257c) - W temp, 21,8 °C fomperatury 28 pomocy preyTz4dn pomiarowego )
7.3:0.1

4 A | X | pH w leimp, 214 °C 6.5-9.5 PN-EN ISO 10523:2012
5§ |NA X | Oznaczanis zapachn TON 1 (akceptowalny) PN-EN 1622:2006
6 |NA X | Omeaczanic smeku TFN 1 (akceptowalny) FN-EN 1622:2006
7 A | X | Mgtnodé NTU 0.10+0.02 1 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
8 | A X w wody/pobranej prébkd °C 15.2+0.8 PN-77/C-04584 ( norma wycofana bez zastapienie )

¥ Niepewnotd rozsmoczons pozler pray spGIEyaalin ToRsceTzonin =2 | poziumiie uhodol #5%. Dis bedefl mikroblologicanych podanc proedzis? niepewnodal pamitru prey wapblozymmilal rozxzerzeri k=21

poziomie ufioi 95% wg PKN-ISO/TS 19036:2011, Dis prébek nie pobmuych preex Laboratorfum nlepewnodé wynlku badah nle uwzglednia pobierania,
4. NDS - najwytszs dopuszezalne wartoici wakeinikiw ckrelons w Rozporzgdzeniy Ministra Zdrowia w sprawle jakodcl wody presznaczonej do spodyois przez tudx z duis 7 grudois 2017 r. (Dz.U. 2 2017 r.

PoR. 2254)

nb - nie badsmo; A — metods skredytowans zgodnie z zakresem skredytacH AB 1231; NA - metoda nleakredytowans; AP - podwykonawstwo badat w Oteodku Bedafi i Kontroli Srodowiska Sp. 2 0.0, zgodnie z

zxkresem akrodytachi AB 213

X-Decyzja Pabintwowego Inapoktors Suaitamego w Bytomiu or NS.BW/4867-2-2-34-1004/18 2 dna 03.07.2018
Y-Decyzja Puistoowego Powistoweso Inspekiom Sanitamego w Katowicach nr NE/HEIS/4S60/ZL/109-197/2018 z dnia 20.11.2018 .

Autoryzowal

Stefania Woctawek Kierownik Techniczny Laboratorium

04.07.2019 WM

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

L. Nazwa oznaczenia Jednostka
1 A | X | Liczba bakterii grupy coli jtk/100 ml
2 A | X | Liczba bakterii Escherichia coli jtk/200 ml

Ogéina liczba mi w .
3 | A | X | temp.22+2°C (68 + 4h) j/1 ml
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nie wykryto
nie wykryto
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Metoda badania -
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 ( metods
ﬂhﬂ_l-:ji membrariiy | Bl . |
PN-EN [S0 9308-1:2014-12+A1:2017-04 ( metods
filtrac i membranuwz] |

PN-EN ISO 6222:2004 ( metoda plytek lanych )

zmian
*_ Niepewnolé rozszerzons, pomism przy wipbkzynniky rozszerzonia k=2 i poziomic ufnodel 95%. Dis bedan mikroblologleznyoh podeno prredziel niepewnodci pomiaru przy wepéhksrymmiku rozszerzenia k=2 i

poziomie ufhodel 95% wg PKIN-ISO/TS 19036:2011, Dla prébek nle pobranych przez Laboratorium nlepewnodd wyniku baded nie uwzglednia pobieranin,
**. NDS - nejwyisze dopuszczalne wartoici wikeinikdw okreilone w Rozporzadzentu Ministra Zdrowia w sprawle jakoio] wody proamaczone] do spotycia przez hudzi z dnis 7 grodois 2017 r. (DzU, 220171,

poz. 2204)

b — niie badeno; A — metode skredytowmme zgodnie z zakresem skredytecii AB 1231; NA - metoda nisekredytowans; AP - podwykonawstwo badas w Ofrodics Badah 1 Koatroli Srodowiska Sp. 2 0.0 zgodnie 2

zakrenem akvedytacii AB 213

X-Decyzja Patistwowego Inapektora Sanitarnegn w Bytomin o NS.BW/4567-2-2-34-1004/18 = dnis 03.07.2018
Y-Decyzja Patistwowego Powistowego Inspekiors Sauitamego w Katowicach nr NS/HKI/4560/ZL/109-197/2018 = duin 20,11,2018 1,

Autoryzowal

Anna Kubica Specjalista ds. badaf laboratoryjnych

04.07.2019

KONIEC

Wyniki badath dotyczg tylko badenych prébek. Raport z badefh moze byé powielony jedynie w catodei, Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi w ciagu 14 dni
od daty otrzymania Raportu z badsii,

Obowigzuje od 16.052019 .




